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Antecedentes

Sistema Especifico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI).

 Riesgo de Incumplimiento de la Legislación Ambiental 
Vigente (GAM-DYRT-R03).

 Incertidumbre para la Toma de Decisiones Relativas a la 
Operación del Sistema de Alcantarillado Sanitario (GAM-
DYRT-R04).

Objetivo Estratégico Prioritario: Disminuir el impacto ambiental 
de las descargas de efluentes a cuerpos de agua cumpliendo las 
normas en el Sistema Metropolitano de AyA.

 Plan de Acciones del AyA-Saneamiento GAM, 2017-2020.

Mayores inversiones a nivel del País en el área de saneamiento o 
recolección y tratamiento de aguas residuales.

 Conformado en el Área Metropolitana de San José, el 
mayor sistema del País en materia de aguas residuales.



Objetivos del Proyecto
 Objetivo General:

 Desarrollar un Centro Remoto de Control, Supervisión y Adquisición de Datos 
para los sistemas de recolección y tratamiento que son administrados por la 
Dirección de Recolección y Tratamiento de la GAM.

 Objetivos Específicos:

 Desarrollar los instructivos específicos para la codificación de instrumentos, 
equipos y software. 

 Implementación de un Laboratorio de Electrónica y Control Automático. 

 Ampliar y adecuar el Centro de Control ubicado actualmente en la PTAR Los 
Tajos.

 Mejorar los conocimientos y competencias del personal de la Dirección de 
Recolección y Tratamiento de la GAM que se encuentra encargado de manera 
directa con el desarrollo y mantenimiento de dicho Centro Remoto de 
Control. 

 Integrar el control y supervisión de los diversos procesos desarrollados en los 
sistemas de recolección y tratamiento en un Centro Remoto de Control 
Maestro, que a su vez, permita el acceso y control de las unidades operativas 
correspondientes. 

 Ampliar las capacidades de monitoreo y control de los diversos sistemas 
administrados por la Dirección. 



Situación Actual, 2021
Desarrollo de instructivos para etiquetado (ELN-2018-001) y elaboración de pantallas (ELN-2018-
002). 

Contratación Directa Nº. 2019CDM-00048-PRM (₡8.644.500,00).

•Mantenimiento e Integración de SCADA de la Dirección de Recolección y Tratamiento GAM.

Contratación Directa 2019-CDM-00050-PRM. (₡29.545.433,81). 

•Equipamiento para Medición de Caudal en la Red de Alcantarillado Sanitario

Contratación Directa Nº. 2020CD-000028-0021400004 ($84.474,78 [₡49.519.960,78])

•Servicio de Desarrollo del SCADA de la Dirección de Recolección y Tratamiento GAM.

Contratación (en proceso, 2021) ($96.000,00 [₡60.000.000,00])

•Construcción 4 ECAR para medición de caudal.

Contratación (en proceso, 2021) ($25.600,00 [₡16.000.000,00])

•Integración 4 PTAR al Centro de Control.



Remodelación y 

Ampliación del Centro de 

Control de PTAR Los Tajos 

(2020)

 Centro de Control y Comunicación 
Automatizada (SCADA) para la 
Dirección de Recolección y 
Tratamiento de toda la infraestructura 
de saneamiento, incluyendo 
parámetros de PTAR y las nuevas ECAR 
de la GAM.



Ubicación de estaciones de medición de calidad de vertidos

WOP AyA-EPM, 2018

Estaciones de calidad de vertidos

Interior de la estación 
de medición de calidad 

de vertidos.

Estación de medición de calidad de vertidos (izq)
con muestreador automático (der)



Estaciones de Control de Aguas Residuales (ECAR)

 Primera ECAR desarrollada en el Colector Torres.

ECAR

Colector Torres

Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM, AyA.



Estación de Control de Aguas Residuales en el Colector Torres 

en el Plantel Bajo Los Ledezma.
Punto Ubicación Sensor

(medidor de niveles y caudal)

Plantel Bajo Los Ledezma

Punto Ubicación Analizador

(medidor de niveles y caudal)

Punto Ubicación Sensor (medidor de 

niveles y caudal)

Punto Ubicación Analizador

(medidor de niveles y caudal)

Plantel Portal de 

Salida Túnel

Ruta Preliminar

(Energía y Control)

a Plaza Mayor

a la Uruca

Punto Ubicación Sensor
(medidor de niveles y 
caudal)

Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM, AyA.



Equipo de medición de caudal adquirido y su instalación, 

ECAR-Bajo Los Ledezma, Colector Torres.

Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM, AyA.



Equipo de medición de caudal y su 

instalación, ECAR-Colector Rivera

Registro de caudal del colector Rivera, colector Torres y PTAR 
Los Tajos realizados del 6 al 12 enero 2021

Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM, AyA



Actividades Futuras

Implementación de un 

Laboratorio de Electrónica y 
Control Automático. 

Mejorar los conocimientos y 

competencias del personal 
de la DRyT-GAM. 

Integrar el control y 

supervisión de los sistemas 
restantes y futuros al 
Centro de Control de la 

Dirección. 

Ampliar las capacidades de 

monitoreo y control de los 
diversos sistemas 
administrados por la 

Dirección (ECAR). 

Implementar monitoreo e 

informes de consumo de 
energía de los sistemas de 
saneamiento 

(Administración de la 
Energía). 



Perspectivas a 

futuro

 3 a 4 ECAR por cada uno de los 
4 colectores, para tener de 12 a 
16 estaciones colectores 
principales de la red de 
alcantarillado de la GAM.

 Incluir medición de parámetros 
de calidad del aguas residual.

 Aliviaderos de caudal de 
tormenta en colectores 
principales.



Estaciones de Control de Aguas Residuales (ECAR)

 Primera ECAR desarrollada en el Colector Torres.

Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM, AyA.

ECAR

Colector Torres

ECAR

Colector Rivera 1

ECAR

Colector Rivera 2

ECAR

Colector María Aguilar

ECAR

Colector Tiribí



Gracias!

 Consultas?


